
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE D’ALLAMPS
REMPLACEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE
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Regard 0.40x0.40 m avec tampon fonte 
en pied de façade
+ remontée aéro-souterraine sous goulotte 
le long de la façade
+ installation d'un luminaire en façade

5
Reprise réseau éclairage existant
par le biais d'un regard 0.60x0.60 m
avec tampon fonte
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Nota : La position des réseaux existants est donnée à titre indicatif
et devra être vérifiée et confirmée par l'entreprise titulaire des travaux
lors des sondages de reconnaissances qu'elle devra réaliser.
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Première diffusion

Rue pasteur - Plan des réseaux secs projetés

Eclairage Public
Légende réseaux secs projetés - Basse Tension et Eclairage Public

EP Réseau éclairage public enterré existant 

Réseau éclairage public projeté 4x16² sous gaine TPC63+cablette CU25mm²

Regard 60x60 avec tampon fonte

Regard 40x40 avec tampon fonte

Applique murale type Hypsos de chez Eclatec

Ensemble mât+luminaire hauteur 5.60 m type Hypsos de chez Eclatec

Accès piéton

Accès véhicule

Filaire aménagement projeté

Maitre d’ouvrage : Commune d’Allamps
14 Rue du lieutenant Clerc

54112 ALLAMPS

Enveloppe des travaux :331 000€ 
Date du projet : 2015-2016

Contexte : La commune d’allamps à réaliser en 2005 et 2008 des travaux d’aménagement, de renfor-
cemenrt AEP et d’enfouissement de réseaux secs et souhaite desormais poursuivre dans les rues Pas-
teurs, La Chalade, Moulin et Clémenceau.

Objectifs :
- Renforcement du réseau d’eau Potable.
- Aménagement de voirie
- Enfouissement de réseaux secs (Télécom, Eclairage Public, Basse tension, Télédistribution)

Projet : 
-150 ml d’enfouissement de réseaux secs
-345 ml de réseau AEP en fonte (210 ml de ø80et 125 en parallèle – 160ml de ø100 – 95ml de ø60 + 30 
branchements
-Aménagement de voirie (Bordures, enrobés, pavés,…) sur 215 ml et réalisation de 
deux plateaux ralentisseurs.


